Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 1012006 of 101c008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN

T:03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0532-170807-05 Datum van het onderzoek : 07/08/2017
Extra controle datums

ALGEMENF GFGEVENS:
ADRES INSTALLATIE : LUYTEN - DE BRUYN Visualisatie van de installatie

KONINGSBAAN 15

2560 NIJLEN
EIGENAAR : LUYTEN - DE BRUYN
Adres : KONINGSBAAN 15

2560 NIJLEN
OPDRACHTGEVER : LUYTEN - DE BRUYN
Adres : KONINGSBAAN 15

2560 NULEN
INSTALLATEUR: LUYTEN - DE BRUYN
Adres : KONINGSBAAN 15

2560 NIJLEN
BTWofIK: 59.09.16-241.96
EAN: Teller rir. 39554 795 Index : D: 55447 N: 26819
ALGEMENE BESCHRUVING EN KENMERKEN:
Aard installatie : Verkoop wooneenheid / Type der Lokalen : wooneenheid
Begin werken fundering: Voor 01/10/81 Elektrische installatie : Na 01/10/81
Aansluiting spanning : Mono 230V ARElart. : 86
Voedingskabel hoofdbord : 4x10mm? Bescherming van de aansluiting: 40 A
Type van de aardelektrode: Baren Alg. schakelaar: type : 4p 40A/300mA
Aantal borden : 3 Aantal eindstroombanen : 14
Ultwendige invioedsfactoren - Scherna : R
ONDERZOEK:
Controlebezoek volgens : ARL! art. 276bis,
Aard van het onderzoek Controlebezoek
METINGEN:
RA: 27 Ohm Ritot 10 MOhm
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Beter Zeker.
Bien Sr.

BV

BESCHRIVING:

Zic eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

1 de controle beperk zich tot de zichtbare delen van de installatie,

Besiult De installatie is conform,
De ¢endraads - en situaticschema’s werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 07.08.2042 (art. 271 ARLI) alsook voor de ingebruikname van clke
belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzocker,
0532 KOEN PIEDFORT

voor De Directeur,

UITGEVOLCRDE CONTROLES

Tiydens et contolecnderzonk van hushoudelije installaties (art. 277)

3l decontrole van de uitvoering van de alekTriscl instllatic oversenionstig de schema's;

b)  decontrola van de steal (vasthrchtingen, beschadiging,...) van het vast geinstalleerd loktrisch materieel in het bjzonder wat betreft de
schakelaars, de stopcontactdazen, 2 aansiuitingen in de verdeaborden, _.;

) daecontrola van de beschermingsmaatragalan Tagen elektrische schoiken bij rechtstreekss cn cornchtstraekse ssrsng;

d decontroln van da werking van de differentiasistroominiichtingsn via de aqen estinrichting:

e} Oecuntrolevande en de juiste ng van da differenticeistroominnchtingen via de opwekking van 220 foutstroom van
minimum 2.5 maal de gavoaligheld van het spparaat;

f G2 controlé van de continuitoit van da squipotentisle verbindingan (hoofd- @n bijk c) &N van 63 besche mingsg s van de
sloprontactoozen 60 van de vasle, vast opg of verplaatsbere et vasta standplaats van da assa 1

al dnv:sueteoonuolemmdvmm&ﬁmtmmgmmllmmmmmengoedever:

] ocwmemaevmmpmumnwmnwmopmvmp«sum-mgoem.
Bchoucans nbreuken, woret de ing 190 hussen de geirrstal Wpsinfichingen tagen cverstroom
&N Oc dacrsnadan van de respectivvolyke stroombanen die ze bescharmen,

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

Al dewerpichting het proces-warhaz! van het cuntroichazoak te Dewaren in ket domsior van de alekUrische installata samen met de cendrandschema’s én de situsticplannan;
by devaplchiing in et dossicr cike wiziqing sangebracht aan de alaktrischs installstie te vermalden:
¢} deverplichting da Fadersie Overheidsdianss dis Energie onder zijn q heelt corniddelis in ta lichtan over elk ongeiik 23n personen
overkomen en rechtstraaks of onfechistreeks tn witan 3an de serwezghmsd van slaktrichsit
dl dsvampichting wannoor or overtradingan 2ijn 9 Tyans Mt contrulebezoek, aan kW controlebezosk te doen vemichten doar hetzaltda
erkend organisme om res Le gaan of i ationp van de Lermijn van een Jaar Ga ovirredingen verdwenen 790, Indien lijdens dat twaade
wmkmmmtgmdﬂmumgwwmw,:mhummgmmnn Kopie van ot proces-yerbs
wnnnmmmekswwmwmuﬁe&ugﬁdahﬁmhmmmog ap de huish dektrische |

c 4

Betekenis van de nota's: batratfan gebreken die geen invioad hebben

p de bestutveeming, vaststellingen dic burten het kader van oncerzaek vallen inss ven gevaar INNoLOEn Voo de veilighnio,
of organissiorische gegavans.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

Lees dit proces-verbaal Bij belangrijke uitbreidingen Een herkeuring van de BTV Antwerpen staat tot uw
zorgvuldig en besteed aandacht van de installatie, laat opnicuw installatic is verplicht voor dienst voor de noodzakelijke
aan de eventuele nota's, controleren. 07.08.2042. keuringen.
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